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Entrée termostat / Thermostat input / 
Entrada termostato / Entrada do termóstato / 
Ingresso termostato / Thermostat-eingang / 
Wejście dla termostatu / Thermostaatingang / 
Termostat vstupní / Termostat ingång / 
Termostat input / Termostat inngang / 
Termostaatti tulo /
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TYBOX 117 - TYBOX 217

TYBOX 127 - TYBOX 227
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~1,50 m

Mini 20 cm
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TYBOX
1x7

PROG
x 1

PROG
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PROG
5 + 2

TYBOX
2x7

A

B

*2703291_Rev.1*

TYBOX 117 - 127
217 - 227

TYBOX 117 - 217 TYBOX 127 - 227
2 x 1,5V LR03 - AAA Alkaline 230 V~ 50 Hz +/-10%

2 A max., 230V~  (Type 1.C)

°C -5°C / +40°C

80 x 103 x 25 mm

IP 30

2004/108/CE  -  2006/95/CE

www.deltadore.com

Important product
information (➍)
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MENU 1

1-02 0 60 min.

1 30 min.

2 15 min.

1-08 0 Yes

1 No

1-09 0 No

1 Yes

Tybox
1x7

Tybox
2x7

1-02
Prog

60', 30', 15'

X

1-08 Confort régulé par TYBOX / Comfort regulated
by TYBOX / Confort regulado por TYBOX /
Modo Conforto regulado por TYBOX / Comfort
regolato mediante TYBOX / Komforteinstellung
über den TYBOX / Regulacja komfortu przez
TYBOX / Comfort geregeld door TYBOX /
Komfort regulovaný TYBOX / Komfort reglerad
av TYBOX / Komfort reguleret af TYBOX /
Komfort regulert av TYBOX / Lämpötilan sää-
tely TYBOXilla / 

X

1-09 Anti-grippage / Anti-seizing / Antigripado /
Antigripagem/ Antigrippaggio/ Festlaufschutz /
System zapobiegający blokowaniu się pompy/
Antiblokkering / Proti zadření / 
Anti-friktion/ Anti-rivning/ Antiblokkering/
Kiertovesipumpun kiinnijuuttumisen esto/ 

X X
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>5s >5s
OR

1
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EXIT

RESET

1

3 4
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2-08 15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

tor

2-07 --- (0) to 365 days

MENU 2

>5s

1

0

1

0

+5°C

-5°C

24
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TOR

15

365

---

2°C

0,2°C

EXIT
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Tybox
1x7

Tybox
2x7

2-01 / ( + PROG) X X

2-02
- 5°C <  > +5°C X X

2-04 Affichage mode AUTO / AUTO mode display /
Visualización modo AUTO / Visualização em
modo AUTO / Visualizzazione modalità Auto /
Anzeige AUTO-Modus / Wyświetlanie tryb
AUTO / Weergave AUTO-modus / Zobrazení
režimu AUTO / Visning av AUTO-läge /
Visning AUTO funktion / Display for AUTO-
modus / AUTO-tilan näyttö / 

X

2-05 Mode 12h-24h / 12hr-24hr Mode / Modo
12h-24h / Modo 12h-24h / Modalità 12h-24h
/ 12h-24h-Modus / Tryb 12-24h / Modus
12u-24u / Režim 12 hod.-24 hod. /
Inställning 12 tim-24 tim / 12t-24t funktion /
12t-24t-modus / 12h-24h -tila / 

X X

2-06
X X

2-07 X X

2-08 Base de temps de régulation / Control time
base / Base de tiempos de regulación /
Base de tempo de regulação / Base di
tempo di regolazione / Zeitbasis für die
Einstellung / Podstawa czasu regulacji /
Basis voor instellingstijd / Báze doby regu-
lace / Bas för inställningstid / Tidsbasis for
regulering / Tidsenhet for regulering /
Lämmönsäätelyn aikayksikkö / 

X X

2-11
(2-08 =tor)

Hysteresis
X X

2-04 0

1

2-05 24h

12h

2-01 0 : 5°C < > 30°C

: 5°C < > 16°C

1 - 3°C < > +3°C

PROG

2-02
- 5°C <  > +5°C

2-06 0

1

2-1 1
(2-08 = tor) 0,2°C <  < 2°CHysteresis

0,4°C


